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A b s t r a c t. The water supply for Wolsztyn town and the surrounding villages is located in the Warsaw–Berlin ice-marginal valley near
the village of Wroniawy. In the early 1990s, a method of groundwater treatment in the aquifer (Hydrox method) was implemented on
this water capture. The implementation was preceded by application of a pilot study at one of the wells of the Wroniawy well-field in
1978. Based on the positive results of the pilot study, the method was implemented over the entire well-field, currently consisting of
8 wells that extract water from the ice-marginal aquifer with a yield of approx. 7000 m3/day. The method is used for more than 25 years
and allows for the efficient removal of iron and manganese, and for the improvement of water quality in relation to colour, ammonia
nitrogen and oxidability. Positive effects are achieved despite major changes in water chemistry in operating conditions related to
the inflow of water of poor quality from the central part of the ice-marginal valley and from Wroniawy village. Moreover, application of
the method allows for the long-term operation of wells (the oldest wells have been working for more than 20 years) under adverse
hydrochemical conditions. The positive effects of treatment, as well as the positive economic effects as compared to traditional treat-
ment, are achieved through the use of appropriate technical solutions and, above all, by proper observance of technological regimes
recognized by the operator under hydrogeological supervision. Positive results obtained on the Wroniawy well-field are worth promot-
ing, taking into consideration the fact that implementation of the method in Poland in some cases was improperly conducted, without
hydrogeological supervision, which did not allow for obtaining good treatment effects.
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Na pocz¹tku lat 90. ub.w. na ujêciu wód podziemnych
dla miasta Wolsztyna we Wroniawach zosta³a wdro¿ona
metoda uzdatniania wód podziemnych w warstwie wodo-
noœnej, w celu usuwania z wody ¿elaza i manganu (metoda
Hydrox) (B³aszyk i in., 1991). Zastosowanie tej metody
by³o poprzedzone badaniami pilotowymi dla jednej studni
w 1978 r. (B³aszyk, Górski, 1979). Na podstawie pozytyw-
nych wyników metoda zosta³a wdro¿ona na ca³ym ujêciu,
sk³adaj¹cym siê z oœmiu studni ujmuj¹cych wody pradolinne-
go zbiornika wodonoœnego z wydajnoœci¹ ok. 7000 m3/dobê
(ryc. 1).

Metoda jest stosowana od ponad 25 lat i pozwala na
pozyskiwanie wody pozbawionej ¿elaza i manganu, a tak¿e
na znacz¹c¹ poprawê jakoœci wód w zakresie barwy, obec-
noœci azotu amonowego i utlenialnoœci. Pozytywne efekty
uzyskuje siê pomimo du¿ych, niekorzystnych zmian jako-
œci wód podziemnych w warunkach eksploatacji wyni-
kaj¹cych z dop³ywu do ujêcia wód o niekorzystnej jakoœci,
uwarunkowanej czynnikami geogenicznymi i antropoge-
nicznymi. Zalet¹ stosowanej metody jest równie¿ ochrona
filtrów studziennych przed intensywnym rozwojem proce-
sów kolmatacji osadami ¿elazistymi. Najstarsze studnie pra-
cuj¹ bowiem ju¿ ponad 20 lat, czego nie osi¹ga siê na
tradycyjnie eksploatowanych ujêciach w podobnych
warunkach hydrogeochemicznych. Pozytywne efekty uzy-
skuje siê dziêki zastosowaniu unikatowych rozwi¹zañ
technicznych oraz w³aœciwego przestrzegania re¿imów
technologicznych pod nadzorem hydrogeologicznym.

Celem artyku³u jest przedstawienie charakterystyki
zastosowanych rozwi¹zañ technicznych i technologicznych
oraz efektów i efektywnoœci uzdatniania w warunkach du¿e-
go zró¿nicowania chemizmu wód dop³ywaj¹cych z ró¿nych
czêœci pradolinnego zbiornika wodonoœnego.

CHARAKTERYSTYKA
UJÊCIA WODY WRONIAWY

Ujêcie wód podziemnych we Wroniawach jest po³o¿one
na terenie pradoliny warszawsko-berliñskiej przy Kanale
Pó³nocnym Obry (ryc. 1).

Zlokalizowanych jest tu osiem studni wierconych
o g³êbokoœci 25–30 m ujmuj¹cych wody odkrytego zbior-
nika pradolinnego. Pierwsze studnie ujêcia (nr 1 do 6)
wykonano w 1968 r. i udokumentowano zasoby eksploata-
cyjne w kat. B w wysokoœci 1026 m3/h.

Eksploatacjê ujêcia rozpoczêto w 1973 r., przesy³aj¹c
wodê nieuzdatnion¹ do stacji uzdatniania w Wolsztynie,
oddalonej o ok. 7 km. W 1978 r., zosta³y przeprowadzone
badania pilotowe w celu oceny mo¿liwoœci uzdatniania wód
podziemnych w warstwie wodonoœnej metod¹ Hydrox
(B³aszyk, Górski, 1979). Pozytywne wyniki tych badañ
stanowi³y podstawê wdro¿enia tej metody na ujêciu w roku
1989. W trakcie eksploatacji ujêcia, z wydajnoœci¹ nieprze-
kraczaj¹c¹ ok. 20% zatwierdzonych zasobów, stwierdzono
znacz¹ce pogorszenie jakoœci wody, szczególnie w zakre-
sie stê¿eñ ¿elaza, manganu, a tak¿e azotu amonowego,
chlorków, siarczanów i azotanów. Wykonane badania wyka-
za³y, ¿e pogorszenie jakoœci wody jest zwi¹zane g³ównie
z dop³ywem wód o niekorzystnej jakoœci z centralnych partii
pradoliny, a tak¿e z rozwojem procesów utleniania siarcz-
ków i substancji organicznej w tej strefie. Ponadto stwier-
dzono dop³yw zanieczyszczeñ z rejonu wsi Wroniawy oraz
terenów rolniczych.

W tej sytuacji trzeba by³o ograniczyæ zasoby eksplo-
atacyjne ujêcia, stosuj¹c jakoœæ wód jako kryterium weryfi-
kacji zasobów. Weryfikacjê opracowano na podstawie
modelowania matematycznego (Górski, Przyby³ek, 2003).
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Na podstawie wykonanych symulacji modelowych ustalo-
no, ¿e w celu zapewnienia wzglêdnie korzystnej jakoœci
wody zasoby eksploatacyjne ujêcia nale¿y ograniczyæ do
300 m3/h.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na ujêciu Wroniawy s¹ pobierane wody pradolinnej
warstwy wodonoœnej o mi¹¿szoœci 25–27 m. W górnej par-
tii, o mi¹¿szoœci 8–10 m, wystêpuj¹ piaski drobnoziarniste
i pylaste (ryc. 2, 3).

Doln¹ czêœæ tworz¹ fluwioglacjalne piaski ró¿noziarni-
ste ze ¿wirem i ¿wiry o bardzo dobrej przepuszczalnoœci
(k w zakresie 5,4–7,5 m/h), pozwalaj¹cej na uzyskiwanie
wydajnoœci jednostkowej do 80 m3/h/1 m depresji. Zwier-
ciad³o wody wystêpuje na niewielkiej g³êbokoœci rzêdu
1–2 m. W pod³o¿u warstwy wodonoœnej zalegaj¹ osady
mu³kowo-ilaste i gliny zwa³owe. Ujêcie jest zlokalizowa-
ne przy po³udniowej krawêdzi wy¿szego tarasu pradoliny,
przylegaj¹cego do wysoczyzny morenowej. W warunkach
naturalnego systemu kr¹¿enia do ujêcia dop³ywa³y wiêc
wody drenowane z poziomów miêdzyglinowych na przyle-
gaj¹cej wysoczyŸnie morenowej i w pewnym stopniu wody
infiltruj¹ce na terenie wy¿szego tarasu pradoliny. W warun-

kach poboru wód, do ujêcia zaczê³y dop³ywaæ równie¿
wody od po³udnia z centralnych partii pradoliny.

W roku 2002 wykonano na podstawie badañ modelo-
wych bilans sk³adników zasilania ujêcia przy wydajnoœci
300 m3/h. Wyniki tego bilansu przedstawiono w tabeli 1.

Wynika z niej, ¿e w bilansie zasilania ujêcia znaczny
udzia³ (38%) maj¹ zanieczyszczone geogenicznie wody
dop³ywaj¹ce od po³udnia z centralnych partii pradoliny.
Zanieczyszczone antropogenicznie wody dop³ywaj¹ce z rejo-
nu wsi Wroniawy stanowi¹ zaœ ok. 7%.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e wraz ze wzrostem poboru wód
zwiêksza siê udzia³ wód o niekorzystnej jakoœci w bilansie
zasilania ujêcia. Aktualny pobór wód z ujêcia wynosi ok.
290 m3/h (dane za rok 2015). Ponadto zwiêkszenie udzia³u
wód o niekorzystnej jakoœci nastêpuje w okresach susz
hydrologicznych, ze wzglêdu na ograniczenie infiltracji
wód opadowych na terenie pradoliny.

ZMIANY CHEMIZMU WÓD
W WARUNKACH EKSPLOATACJI

W rejonie ujêcia Wroniawy, które jest po³o¿one na terenie
wy¿szego tarasu pradoliny, przylegaj¹cego do wysoczyzny,
w warunkach naturalnego kr¹¿enia wód wystêpowa³y wody
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Ryc. 1. Ujêcie wody Wroniawy – mapa sytuacyjna
Fig. 1. Sketch-map of the Wroniawy well-field



o korzystnej jakoœci (tab. 2). W miarê rozwoju eksploatacji
ujêcia nastêpowa³o systematyczne pogarszanie jakoœci wód.
By³o to zwi¹zane z:

– dop³ywem wód o gorszej jakoœci z centralnych partii
pradoliny,

– oddzia³ywaniem zanieczyszczeñ antropogenicznych,
a w szczególnoœci wp³ywu zabudowy wsi Wroniawy oraz
istniej¹cej tu Spó³dzielni Produkcyjnej,

– rozwojem przemian hydrochemicznych w warstwie
wodonoœnej zwi¹zanych z utlenianiem siarczków i sub-
stancji organicznych.

Najwiêkszy niekorzystny wp³yw na jakoœæ wód zasi-
laj¹cych ujêcie maj¹ wody dop³ywaj¹ce z centralnych czêœci

pradoliny, co obrazuj¹ dane przedstawione w tabeli 3 i na
rycinie 4.

S¹ to bowiem wody o bardzo wysokich stê¿eniach ¿ela-
za, manganu, azotu amonowego oraz substancji organicz-
nej. Ponadto w strefie dop³ywu tych wód zaznaczaj¹ siê
okresowo procesy utleniania siê siarczków i substancji
organicznej i w zwi¹zku z tym w p³ytkich otworach obser-
wacyjnych notowano tu stê¿enia ¿elaza do 60 mg/dm3

i siarczanów do 288 mg/dm3.
Z rejonu wsi Wroniawy dop³ywaj¹ natomiast wody silnie

zanieczyszczone azotanami. Zawieraj¹ równie¿ podwy¿-
szone stê¿enia manganu. Korzystniejsz¹ jakoœci¹ cechuj¹ siê
natomiast wody dop³ywaj¹ce z poziomów miêdzymoreno-
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Ryc. 2. Przekrój hydrogeologiczny I–I'
Fig. 2. Hydrogeological cross-section I–I'

Ryc. 3. Przekrój hydrogeologiczny II–II'
Fig. 3. Hydrogeological cross-section II–II'



wych na wysoczyŸnie i z terenu pradoliny poza stref¹
oddzia³ywania wsi Wroniawy. Efektem oddzia³ywañ geo-
genicznych i antropogenicznych s¹ w szczególnoœci znacz-
nie wy¿sze ni¿ w warunkach naturalnych stê¿enia manganu,
¿elaza, azotu amonowego i substancji organicznej. Stosowa-
nie uzdatniania w warstwie wodonoœnej pozwala na sku-
teczne usuwanie tych zanieczyszczeñ. Maj¹ one jednak
wp³yw na stosunkowo nisk¹ wartoœæ wspó³czynnika efek-
tywnoœci uzdatniania, tj. stosunku objêtoœci wód uzdatnio-
nych do zu¿ytych do iniekcji.

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANEJ
NA UJÊCIU WRONIAWY METODY HYDROX

Metoda Hydrox, stosowana na ujêciu od ponad 25 lat,
polega na okresowej iniekcji wody napowietrzonej i odga-
zowanej do warstwy wodonoœnej wokó³ filtra studziennego.
Woda do iniekcji jest pobierana z ruroci¹gu zbieraj¹cego
wodê uzdatnion¹ z poszczególnych studni i jest kierowana
do stacji napowietrzania i odgazowania, gdzie nastêpuje jej
napowietrzenie w systemie kaskadowym tak, ¿eby stê¿enie
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Tab. 1. Bilans sk³adników zasilania ujêcia Wroniawy przy poborze wód w wysokoœci 300 m3/h na podstawie modelowania matema-
tycznego (Górski, Przyby³ek, 2003)
Table 1. Balance of the recharge components of the Wroniawy well-field at exploitation of 300 m3/h based on mathematical modeling
(Górski, Przyby³ek, 2003)

Sk³adnik bilansu
Component of recharge balance

Udzia³ w zasilaniu ujêcia
Contribution in intake

recharge
[m3/h]

Udzia³ w zasilaniu ujêcia
Contribution in intake

recharge
[%]

Dop³yw od po³udnia z centralnych partii pradoliny
Inflow from the central parts of the ice-marginal valley, south of the well-field 114 38,0

Dop³yw z warstw miêdzymorenowych na terenie wysoczyzny morenowej na
pó³noc od ujêcia
Inflow from the inter till aquifers in moraine plateau north of the well-field

164 54,7

Dop³yw wód infiltruj¹cych na terenie pradoliny na pó³noc od ujêcia oraz
sp³ywaj¹cych ze strefy krawêdziowej wysoczyzny
Inflow of water infiltrating in the ice-marginal valley north of the well-field and
flowing from the marginal zone of the plateau

22 7,3

Tab. 2. Wybrane parametry chemizmu wód ze studni ujêcia Wroniawy przed rozpoczêciem eksploatacji (dane z roku 1969, zakresy
wartoœci z szeœciu badanych studni)
Table 2. Selected parameters of water chemistry from the Wroniawy well-field before the beginning of exploitation (data from 1969,
range of values from 6 wells tested)

Barwa
Colour

[mgPt/dm3]

¯elazo
Iron

[mg/dm3]

Mangan
Manganese
[mg/dm3]

Jon amonowy NH4

Ammonium ion NH
4

[mg/dm3]

Azotany
Nitrate

[mg/dm3]

Siarczany
Sulphur

[mg/dm3]

10–45 0,9–1,4 0,2–0,3 0,04–0,25 <0,44 37–59,5

Tab. 3. Wybrane parametry chemizmu wód dop³ywaj¹cych do ujêcia Wroniawy
Table 3. Selected parameters of water chemistry inflowing to the Wroniawy well-field

Sk³adnik bilansu zasilania ujêcia
Component of recharge balance

Parametry chemizmu wód
Parameters of water chemistry

barwa
colour

[mgPt/dm3]

¿elazo
iron

[mg/dm3]

mangan
manganese
[mg/dm3]

jon amonowy NH4

ammonium ion NH
4

[mg/dm3]

azotany
nitrate

[mg/dm3]

siarczany
sulphur

[mg/dm3]

Wody dop³ywaj¹ce od po³udnia z centralnych
partii pradoliny (strefa A, ryc. 4)
Water flowing from the central parts of
the ice-marginal valley south of the well-field
(zone A, Fig. 4)

60 15,3 1,17 1,35 0,48 143

Wody dop³ywaj¹ce z terenu pradoliny i strefy
krawêdziowej wysoczyzny w zasiêgu
oddzia³ywania wsi Wroniawy (strefa B, ryc. 4)
Water flowing from the ice-marginal valley and
the marginal zone of the plateau under
the influence of Wroniawy village (zone B, Fig. 4)

30 <0,020 1,09 0,17 <0,44 163

Wody dop³ywaj¹ce z warstw miêdzy-
morenowych na terenie wysoczyzny morenowej
na pó³noc od ujêcia (strefa C, ryc. 4)
Water flowing from horizons between glacial tills
in the moraine plateau to the north of
the well-field C, Fig. 4)

10 2,09 0,21 0,24 88,6 270

Wody jw. poza zasiêgiem oddzia³ywania wsi
Wroniawy (strefa C, ryc. 4)
Water as above, beyond the influence of
Wroniawy village (zone C, Fig. 4)

10 2,72 0,42 0,37 <0,10 119



rozpuszczonego tlenu wynosi³o co najmniej 8 mgO2/dm3.
Po napowietrzeniu nastêpuje usuniêcie nierozpuszczonej
fazy gazowej i nastêpnie woda jest kierowana ruroci¹giem
do poszczególnych studni (ryc. 5).

Iniekcjê wody do warstwy wodonoœnej prowadzono
pocz¹tkowo przez uk³ad hydrauliczny, sk³adaj¹cy siê ze
studni i trzech otworów rozmieszczonych wokó³ studni.
Nastêpnie system ten zosta³ zmieniony i iniekcja jest prze-
prowadzana przez studniê i jeden otwór iniekcyjny zlokali-
zowany w bezpoœrednim s¹siedztwie studni.

Wprowadzanie wody napowietrzonej i odgazowanej
odbywa siê przez 20–24 h z wydajnoœci¹ odpowiadaj¹c¹
efektywnoœci eksploatacyjnej studni, 60% wody iniekowana
jest przez studniê, a 40% przez otwór iniekcyjny. Nastêpnie
jest stosowany postój studni przez 4–6 h, po którym jest
uruchomiana eksploatacja wody uzdatnionej, tj. pozbawio-
nej ¿elaza i manganu. W miarê postêpu eksploatacji wyczer-
puje siê stopniowo tlen zaadsorbowany w strefie aktywnej
warstwy wodonoœnej i w eksploatowanej wodzie zaczyna
pojawiaæ siê mangan i ¿elazo. Wtedy, przy œladowych jesz-
cze stê¿eniach ww. metali poni¿ej poziomu dopuszczalne-
go w wodzie do picia, eksploatacja jest przerywana i do

warstwy wodonoœnej nale¿y ponownie zat³oczyæ wodê
napowietrzon¹ i odgazowan¹.

EFEKTY I EFEKTYWNOŒÆ UZDATNIANIA

W wyniku modyfikacji œrodowiska hydrogeochemicz-
nego w warstwie wodonoœnej wokó³ studni na ujêciu Wro-
niawy nastêpuje nie tylko od¿elazianie i odmanganianie
wody, ale równie¿ poprawa jakoœci w zakresie stê¿enia
azotu amonowego, barwy oraz zawartoœci substancji orga-
nicznej. Pozosta³e parametry na ogó³ nie ulegaj¹ wiêk-
szym zmianom (ryc. 6, tab. 4).

Nale¿y jednak podkreœliæ, ze pe³ne efekty uzdatniania
uzyskuje siê po wpracowaniu warstwy wodonoœnej przy
studni, tj. rozwiniêciu siê flory bakteryjnej katalizuj¹cej
procesy utleniania ¿elaza i manganu, co trwa ok. 6 miesiê-
cy (Górski, 2010).

Efektywnoœæ procesu uzdatniania, okreœlona stosun-
kiem objêtoœci wody uzdatnionej do zu¿ytej do iniekcji,
jest zró¿nicowana w poszczególnych studniach i zmienia
siê w zakresie 2,6–6,8 (tab. 5).

Jest to zwi¹zane ze zró¿nicowaniem chemizmu wód
dop³ywaj¹cych do poszczególnych studni. Najni¿sze war-
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Ryc. 4. Mapa hydrochemiczna ujêcia Wroniawy
Fig. 4. Hydrochemical map of the Wroniawy well-field



toœci wspó³czynnika wystêpuj¹ w studniach po³o¿onych w
czêœci œrodkowej, do których dop³ywa najwiêcej wód o nie-
korzystnej jakoœci z centralnych partii pradoliny oraz z rejo-
nu wsi Wroniawy. W studniach skrajnych wspó³czynniki
s¹ wy¿sze, bo w bilansie ich zasilania wiêkszy udzia³ maj¹
wody o korzystniejszej jakoœci dop³ywaj¹ce z poziomów
miêdzyglinowych na wysoczyŸnie oraz z obrêbu wy¿szego
tarasu pradoliny przylegaj¹cego do wysoczyzny (ryc. 4).

¯YWOTNOŒÆ STUDNI

Stosowanie uzdatniania w warstwie wodonoœnej pozwa-
la nie tylko na efektywne oczyszczanie wody, ale równie¿
chroni filtry studzienne przed intensywnym rozwojem
kolmatacji zwi¹zkami ¿elaza i manganu. Na ujêciu Wro-

niawy w pierwszych szeœciu studniach wybudo-
wanych w 1969 r. by³y stosowane filtry
kamionkowe. Studnie te eksploatowane metod¹
tradycyjn¹ uleg³y procesom starzenia (rozpad
mechaniczny filtrów kamionkowych, kolmata-
cja). W zwi¹zku z tym po zastosowaniu metody
Hydrox zaczêto stopniowo budowaæ nowe stud-
nie, które zosta³y zlokalizowane w odleg³oœci
25 m od starych zlikwidowanych (ryc. 5).
W nowych studniach zastosowano filtry szczeli-
nowe na rurach PVC. Najstarsze studnie nowej
generacji pracuj¹ ju¿ ponad 20 lat bez stosowa-
nia jakichkolwiek zabiegów dekolmatacyjnych.
Takie efekty trudno by³oby uzyskaæ w przypadku
tradycyjnej studni w istniej¹cych warunkach
hydrogeochemicznych. Doœwiadczenia wielu ujêæ
w Polsce wykazuj¹, ¿e w podobnych warunkach
intensywne zakolmatowanie filtra jest widoczne
ju¿ po trzech latach eksploatacji, a œmieræ tech-
niczna studni nastêpuje po kilku latach, w przy-

padku nie podejmowania zabiegów dekolmatacyjnych lub
ochronnych ograniczaj¹cych rozwój bakterii ¿elazistych
i manganowych. Na ujêciu Wroniawy obserwuje siê
wprawdzie równie¿ powolne zmniejszanie wydajnoœci jed-
nostkowych studni. Jest to jednak proces na tyle powolny,
¿e studnie, które maj¹ ponad 20 lat mog¹ byæ nadal eksplo-
atowane z wydajnoœci¹ rzêdu 70 m3/h. Nale¿y dodaæ, ¿e
pozytywny wp³yw na stan filtra mo¿e mieæ stosowanie
iniekcji wody poprzez studniê.

PODSUMOWANIE

Pozytywne efekty d³ugoletniego stosowania metody
uzdatniania wód podziemnych w warstwie wodonoœnej na
ujêciu Wroniawy potwierdzaj¹ tezê, ¿e ta ekologiczna
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Ryc. 5. Plan ujêcia Wroniawy
Fig. 5. Sketch of the Wroniawy well-field

Ryc. 6. Charakterystyka jakoœci wody z wybranych studni ujêcia Wroniawy
przed i po zastosowaniu metody uzdatniania warstwie wodonoœnej
Fig. 6. Characteristics of groundwater quality from selected wells of the Wroniawy
well-field before and after application of groundwater treatment in the aquifer



i ekonomiczna metoda mo¿e z powodzeniem zastêpowaæ
tradycyjne uzdatnianie. Dobre efekty uzyskuje siê dziêki
zastosowaniu w³aœciwych rozwi¹zañ technicznych w zakre-
sie iniekcji wody napowietrzonej do warstwy wodonoœnej
oraz œcis³ego przestrzegania re¿imów technologicznych
dotycz¹cych czasu i wydajnoœci iniekcji, postoju studni po
iniekcji oraz czasu eksploatacji wody uzdatnionej. Wa¿ne
znaczenie ma równie¿ fakt, ¿e eksploatacja jest prowadzo-
na pod nadzorem hydrogeologicznym.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e metoda zda³a egzamin pomimo
du¿ych zmian chemizmu wód podziemnych w warunkach
eksploatacji zwi¹zanych z dop³ywem wód o niekorzystnej
jakoœci, uwarunkowanej czynnikami geogenicznymi i antro-
pogenicznymi. Pozytywne efekty uzyskane na ujêciu Wro-
niawy wskazuj¹ na mo¿liwoœæ szerszego zastosowania tej
metody w Polsce. Dotychczasowe doœwiadczenia nie zaw-
sze by³y bowiem w pe³ni pozytywne, co wynika³o jednak
przede wszystkim ze stosowania niew³aœciwych rozwi¹zañ
technicznych i technologicznych bez w³aœciwego nadzoru
hydrogeologicznego (Górski, 2004).

Autor dziêkuje recenzentowi prof. Stanis³awowi Witczakowi
za cenne uwagi, które przyczyni³y siê do ulepszenia niniejszej
pracy. Badania przedstawione w artykule by³y czêœciowo
finansowane z dzia³alnoœci statutowej Instytutu Geologii UAM
w Poznaniu.
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Tab. 4. Przyk³ady efektów uzdatniania wody w warstwie wodonoœnej dla wybranych studni ujêcia Wroniawy
Table 4. Examples of effects of water treatment in the aquifer for selected wells of the Wroniawy well-field

WskaŸnik
Indicator

Studnie w strefie korzystnych warunków hydrochemicznych
Wells in the zone of favourable hydrochemical conditions

Studnie w strefie niekorzystnych
warunków hydrochemicznych

Wells in the zone of unfavourable
hydrochemical conditions

Studnia nr 2 / well No. 2 studnia nr 7 / well No. 7 studnia nr 3 / well No. 3

woda surowa
raw water

woda
uzdatniona

treated water

woda surowa
raw water

woda
uzdatniona

treated water

woda surowa
raw water

woda
uzdatniona

treated water

Barwa
Colour [mgPt/dm3] 20 10 15 5 – –

Utlenialnoœæ
Oxidation

[mgO2/dm3] 3,1 3,0 2,5 2,4 7,1 3,4

Twardoœæ
Hardness

[mval/dm3]
5,2 5,1 4,85 4,89 – –

Zasadowoœæ
Alkalinity 3,85 3,80 3,2 3,1 4,5 3,4

¯elazo
Iron

[mg/dm3]

1,80 0,02 1,1 0,0 3,9 0,0

Mangan
Manganese 0,25 <0,1 0,2 0,03 0,35 <0,1

Azot amonowy
Ammonium nitrogen 0,16 0,05 0,3 0,09 0,68 0,14

Azot azotanowy
Nitrate nitrogen 0,1 0,1 0,6 0,14 0,2 0,4

Siarczany
Sulphates 77 72 72 25 95 84

Tab. 5. Zestawienie wspó³czynników efektywnoœci uzdatniania* wód podziemnych w warstwie wodonoœnej dla poszczególnych stud-
ni na ujêciu Wroniawy wg danych z lat 2009–2013
Table 5. Summary of coefficients of groundwater treatment efficiency* in the aquifer for particular wells of the Wroniawy well-field
according to data from 2009–2013

Wartoœæ
wspó³czynnika
Coefficient value

Numer studni / Well number

1 2 3 4 5 6 7 8

4,3–4,4 4,0–4,3 3,5–3,8 2,6–2,8 3,7–4,1 3,8–4,2 2,6–3,7 6,5–6,8

* wspó³czynnik efektywnoœci uzdatniania – stosunek objêtoœci wody uzdatnionej do objêtoœci wody zu¿ytej do iniekcji
coefficient of treatment efficiency – ratio of volume of treated water to volume of water used for injection
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